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{naziv i gjedite pravnag lica/priviednog drultva/preduzetnika)

p Opstina Kotor

banizam, gradevinarstvo i prostorno planiranje

Zahtjev za izdavanje urbanisticko-tehni¢kih uslova
{€lan 74 Zakona o planiranju prostora i fzgradnji objekata)

Obracam se zahtjevom za izdavanje urbanistitko-tehnitkih uslova za izradu tehnigke
dokumentacije za:

gradenje novog objekta NDTS 10/0,4 kV, 1x630kVA »Mirac — nova“ sa
prikljuénim 10 kv vodom, Region 5 (Kotor - KO »Mirac¥)
2. rekonstrukciju postojeceg objekta

3. promjenu stanja u prostoru
(zackruZiti odgovarajuéi broj)

Katastarska parcela Trafostanica na diielu k p. br. 531/2
Uzemljenje na dijelu k.p. br- 231/1, 531/2. 617
10 kV kablovski vod: 531/2. 499, 616, 617, 502

Katastarska opétina Mirac
Opétina Kotor
PRILOG:

- Dokaz o uplati naknade za izdavanje urbanisticko-tehnickih uslova;
~ Uslovi za izradu tehni¢ke dokumentacije (Projektni zadatak);
- Situacioni plan

{mjesto i datum)




Crnogorski elektrodistributivni sistem
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USLOVI ZA IZRADU TEHNICKE DOKUMENTACHE
NDTS ,,MIRAC-NOVA“ SA PRIKLJUENIM 10KV VODOM
REGION 5 [ KOTOR - KO »MIRAC")

OP3TI PODACI

Investitor: ~CEDIS* DOO Podgorica

Naziv objekta: NDTS 10/0.4 kV: 1x630 kVA ,Mirac-nova” sa uklapanjem
u VN mreiu.

Mjesto gradnje: KO Mirac

Predmet projekta: Glavnim projektom planirati izgradnju nove NDTS 100.4

kV , Mirac-nova” 1x630 kVA » Zamjenu postojeceg
drvenog stuba sa AB ugaono zateznim stubom montazu
tropolnog vertikalnog rastavljata na novom AB stubuy -
poctetnoj tacki buduceg 10kV kablovskog voda i
uklapanje u VN mreiu

Napomena: Potrebno je predvidjeti Uslove i trajanje probnog rada {u
skladu sa €lanom 105 Zakona o planiranju prostora i
izgradnji objekata)

TEHNICKI PODAC! ZA NDTS 10/0.4 kV ,Mirac-nova” 1x630 kVA

Opsti podaci Planirana NDTS 100.4 kV; 1x630 kVA ~Mirac-nova®
prikljuéni VN kabal, ugaono-zatezni AB stub | tropolni
rastavljac.

Lokacija : Trafostanica: na dijelu kp. br. 531/2 KO Mirac

uzemijenje: na dijelu kp. br. 531/1, 531/2, 617 KO Mirac

Gradevinski dio: Gradevinski dio planirane NDTS projektovati  kao
kompaktanu betonskuy, slobadnostojeéu sa vanjskom
manipuiacijom, predvidenu za smjedtaj navedene
elektro opreme.

Drasitvo sa ogranitenom odgovornascu “Cmogorsid elektrodistributiva sistem® Podgorica

U, tvana Milutinowica br.12 81600 Podgorica Telefon: +382 20 208 400 Fax: 4382 20 408 413 e-mail; Info@cedis.me www.cedis.me
PIB; 03099873 PDV 30/31-16162-1
Brof Hiro radune; 535.15969-90 Prva Banka Crne Gore a.4. Podgorice




2.3.

Crnogoerski elektrodistributivni sist

Elektro dio:

Elektro dio se sastoji od SN bloka, transformatora shagei
NN bloka .

Srednjenaponski blok

Projektovati srednjenaponski sklopni biok kao gasom
SF6 izolovano, potpuno oklopljeno i od opasnog napona
dodira zadti¢eno razvodno postrojenje tipa "Ring Main
Unit" (RMU), sa dvije vodne i jednom trafo celijom.,
Vodna polja opremiti tropolnim rastavaim sklopkama sa
zemljospojnikom.

Transformacija

Trafostanicu opremiti  sa trofaznim uljnim
transformatorom sa ili bez kenzervatora, prenosnog
odnosa 100.4 KV, snage 630 KkVA i regulacionom
preklopkom 5% i to 2x2.5%. Namotaji transformatora
moraju  biti od elektrolitskog bakra i izolovani
visokakvalitetnim izolacionim materijalom,
Transformator treba da je sa snizenim gubicima: Po max
600W i Pcu max 6500W. Potrebno je da transormatori
posjeduju ispitni list prema vaZecim Jus 1t JEC
standardima. Prikljutci na VN i NN strani treba da budu
izolovani. Transformator treba da se projektuje u skladu
sa Pravilnikom o tehnickim zahtjevima |, Eko-dizajn
transformatora” br. 310-2043/2019-1 od 23.12.2019.god.

Niskonaponski blok

TS opremiti sa jednim NN blokom.

Niskonaponski blok projektovati kao konstruktivno
slobodnostojeéi ormar i panel koji se sastoje od
dovodnog - transformatorskog  polja, polja
niskonaponskeg  razvoda, polia za kompenzaciju
reaktivne energije i polja za javnu rasvjetu. Polja
niskonaponskog  razvoda projektovati sa  psam
kablovskih  niskonaponskih  izvoda opremiljenih
izolovanim osiguratkim letvama.

Drustvo su ogranicenem odgovomoféy “Crnogorski elektrodistributivn sistem* Podgorica

UL lvana Milutinoviéa br.12 81000 Podgorica Telefon: +382 20 408 400 Fax: *352 20 408 413 e-mail; Info@cedis.me www.cedis,me

PiB: 03099873 PDV 30/31-16162-1
Brof ¥iro roduna: 535-15969-90 Prvo Bonka Crne Gore a.d. Podporica



Crnogorski elektrodistributivai sistem

24. Mijerenje: U TS predvidjeti mjerenje struje, napona i energije na
NN strani.
25, Zadtita: Predvidjett zadtitu transformatora od kratkih spojeva,

unutrasnjih kvarova i preoptereéenja.
Predvidjeti zastitu NN izvoda i izvoda javne rasvjete
odgovarajuéim osiguragima.

2.6.  Dimenzionisanje opreme: Opremu dimenzionisati za snagu kratkog spoja na 10ky
sabirnicama od 250 MVA.

27.  Uzemljenje: Uzemijenje rijesiti prema vaZetim Tehni¢kim propisima i
uslovima na mjestu gradnje.
NDTS 10/0,4 kV “Mirac-nova” se napaja sa TS 3510 kv
“Grbalj” &ija struja zemljospoja iznosi 26,4A.
Usmjerena zemljospojna zaitita (za izolovani refim) —
vrijeme djelovanja 1s
Neusmjerena 2emljospojna zadtita (za uzemljeni refim) ~
vrijeme djelovanja 0.5
Izvod Grbalj 3.

2.8.  Zadtita od po¥ara : Zastitu od poZara za TS projektovati u skladu Pravilnikom
o tehni¢kim normativima za zatitu elektroenergetskih
postrojenja i uredaja od pozara.

2.9.  Ostala oprema: U TS predvidjeti potrebnu zagtitnu opremu,

2.10. Tehnicki podaci tropolnog rastavljada: Tropolni rastavljag za vertikalnu montasu (IEC 129) sa
nosacem za montaZu na vrhu AB stuba

Mijesto montaZe: Planirani Armirano-betonski zatezni stub

Orufive sa ogronidenom odgovornodtu “Crnogorsiki elektrodistributivni sistem*™ Podgorica

. tvana Milutinoviée br.12 81000 Podgarica Telefor: +382 20 408 400 Fax; +382 20 408 913 e-mail: Info@cedis.me wiww.cedis.me
Pi8: 03099873 POV 30/31-16162-1
Brof Eire rafuna: 535-15969-90 Prvg Bonks Crne Gore o.d, Podgorica




Crrogorski elektrodistributivai sistem

3.

3.1.

PRIKLIUCENIE NOVE NNDTS NA POSTOJECU VN MREZU

Ukapanje u 10kV mreiu:

Uklapanje u VN mreiu planirati na nain da se poloie
nova dionica 10 kV kabla

Pogetna tatka: Novi AB ugaono-zatezni stub

Krajnja tatka: NDTS “Mirac-nova”

Duiina trase: 313m

Trasa: Kat.par. 531/2, 499, 616, 617, 502 KO Mirac

Sve prema situaciji u prilogu

Novi kabal: 3x{XHE 49-A 1x240/25 mm2, 1220 kv)
Predvidjeti toploskupljajuée kablovske zavrietke za
unutradnju montazu.

Dui trase nove dionice kablovskog voda predvidjeti
pocintanu traku Fe-Zn 25xdmm, i njeno povezivanje na
oba kraja (na uzemljivaZ buduée TS i na Fe-Zn traku
iznad postojeceg 10 kv kabla).

Natin polaganja: Slobadno u kablovskom rovu planirati
polaganje 10 kv kabiovskog voda, {uz upotrebu gal
Stitnika, trake za upozorenje itd.). Planirati polaganje
kablova trasom u skladu sa situacionom planom, koji je
prilog projektnog zadatka. Na mjestima polaganja kabla
ispod kolovozne povrine iste je potrebno polofiti u
kablovskoj kanalizaciji, PVC cijevi fi 160mm ili planirati
zaititu poloZenih kablova odgovarajuéim plo¢ama |
zadtitnim slojevima betona u skladu sa preporukom.
Devastirane asfaltne i betonske povriine je potrebno
vratiti u prvobitno stanje. Kablovske vodave odvojiti
opekama na svakih 1 m trase 8paraleino polaganje 10 kv
i 1kV vodova).

Drufive sa ogronidenom odgovomodey “C gorski elekitrodistrib thnf sistem* Podgorico

UL vana Milutinovide br.12 81000 Podgorica Telefon:

+382 20 408 400 Fax: +382 20 408 413 e-mall: info@cedis.me www.cedis.me

PiB: 03099873 POV 30/31-16162-1
Brof iro roduna: 535-15969-30 Prva Banka Ctne Gore a.d. Podgorice



Crnogorski elektrodistributivni sistem

5. PODLOGE ZA PROJEKTOVANIE

Situacioni plan sa lokacijom nove TS i trasama prikdjuénih VN vodova

Obradio/ia,
Vladimir Dap&evi¢, dipl.el.ing.

= Sluzba za razvoj i planiranje x 2
- a/a

Druftvo sa ogronifenom odgovornodéy “Crogorski elektrodistributivni sistem™ Padgorica
W, tvana Milutinovida br.12 81000 Podgorico Telefor: +382 20 408 400 Fax: +382 20408 413 ¢

PiB: 03099873 POV 30/31-16162-1
Broj ¥iro rofung; 535-15969-90 Prva Banka Crne Gore .. Podgorica

-mail: info@cedis.me www.cedis.me
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_—
CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM DGO
PODGORICA
Podgorica

-
(Naziv duimka)

/Lt uslovi {

(Surha placanJa)

OFSTINA KOTOR

(Naziv Povierioca)

{Pecat i potpis duZnika)

- 12.03.z2021

{(Mjesto i datum prijema)

Obrazac br. 3

e ey

——.__‘_‘_‘_‘___,_—___________

Nalog za prenos
{Braj racuna duZnika)

30-10-7940

{rodel} {Poziv ra bro;j ZaduZenja)

163 EUR
tSifra {Valuta) (Iznos)

placanja)
{Brof racuna povierioca)
_—
{maodel) (Poziv na broj odobrenja}

12.03.2021

50.00

Datum valute
( ) (Hitno)

{Potpis | pecat Povjeriaca)

0502418208
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