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Vodosnabijevanje i odvodenje otpadnih voda Projektni zadatak KO9

Jadranska obala vV, komponenta 2 SELYTYU A UGKANICENUM Gl vORYGSUT

BMZ No. 2015 67 817 "YODOYOD I KANAL %CUA KOTOR'
<

Projektni zadatak o K608 N0,

Za izradu tehnicke dokumentacije Glavnog projekta rekonstrukcije
sekundarne i tercijarne vodovodne mreze u Novom Naselju (KO9)

1. Opsti podaci:
Investitor:
* ,Vodovod i kanalizacija* (ViK) Kotor
Agencija za Implementaciju Projekta:
e Vodacom
Naziv objekta:
¢ Sekundarna i tercijarna mreza vodosnabdijevanja u Novom Naselju, Opstina Kotor

Lokacija:

¢ Podrucje Novog Naselja, kat. parcele br. 25/1, 2/1, 1318, 174, 216/1, 217, 218/1, 166/13,
163/1 1 1320, KO Skaljari I, Opstina Kotor.

2. Uvod:

Predmetni projekat cjevovoda &ini sastavni dio (projektna mijera) Projekta ,Crna Gora —
Vodosnabdijevanje i odvodenije otpadnih voda na Jadranskoj obali V, komponenta 2¢.

Projektne mjere u okviru projekta Vodosnabdijevanje i odvodenje otpadnih voda na Jadranskoj
obali - faza V.2. se finansiraju iz kreditnih sredstava njemacke razvojne banke KfW banke. Cilj
projekta je poboljSanje sistema vodosnabdijevanja i sistema odvodenja otpadnih voda, &¢ime se
posredno vrsi uticaj na zastitu Zivotne sredine.

3. Ciljevi i zadaci Projekta:

Potrebno je izraditi projektno tehnicku dokumentaciju na nivou glavnog projekta za rekonstrukciju
sekundarne i tercijarne mreze u Novom Naselju, na teritoriji katastarske opstine (KO) Skaljari I,
Opstina Kotor.

Cilj ove mjere je unaprijedenje situacije vodosnabdijevanja na podrucju naselja Novo Naselje.
4. Opis Projektne mjere
Projektna mjera obuhvata sledeée komponente:

e Novu sekundarnu i tercijarnu mrezu HDPE PE100, pre¢nika od OD 25 do OD 110 sa
snabdijevanjem kroz dva planirana priklju¢ka iz RE Skaljari. Procijenjena duZina nove
sekundarne mreZe iznosi oko 4.360 m.

¢ Prvi priklju¢ak je na postojeéem tranzitnom cjevovodu (TC) AC DN 300, koji vodi duz
zapadnog dijela naselja, dok je drugi prikljuéak na postojeéem distributivnom cjevovodu
(DC) HDPE OD 200, koji se nalazi na isto¢noj strani naselja.

* MreZa mora da se podijeli u dvije zone, sa centralnim putem kao granicom. Gornja zona
(Zapad) ¢e se snabdijevati iz TC dok ée se Donja zona (Istok) snabdijevati iz DC.

* Obje zone ¢e biti medusobno povezane tako da se &itavo Novo Naselje moze snabdijevati
iz TC ako to bude potrebno. Za ovaj slucaj snabdijevanja reducir pritiska je predviden na
granici zona kako bi se sprijegio pritisak iznad 6 bara u Donjoj zoni.

* U zavisnosti od slobodnog prostora, $ahtovi sa elektromagnetnim mjeragima protoka ée biti
projektovani na dvije lokacije prikljuenja i na tacki medupovezivanja u svrhu pracenja
dotoka u svaku pojedinaénu zonu. Senzori pritiska i odasiljaéi podataka ¢e biti ugradeni na
istim lokacijama, sa predvidenim povezivanjem na SCADA sistem ViK-a Kotor. Podaci o
protoku i pritisku Ge biti registrovani za redovno oCitavanje i pracenje.
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e Ventili, fazonski komadi i druga oprema ée biti postavijeni na odgovarajucim mjestima za
ispravno funkcionisanje mreze.

¢ Naselje ée biti snabdjeveno protivpozarnim hidrantima, pozicioniranim na srednjem putu |
duz glavnih vodova gdje su ranije postojali. Postavljanje hidranata na drugim lokacijama
nije traZeno.

¢ Projektovace se i izvoditi procijenjen broj od 170 kuénih priklju¢aka. Svi kucni prikijucci
moraju biti opremiljeni vertikalnim ili horizontalnim vi§emlaznim vodomjerom, u zavisnosti od
stanja na terenu. Vodomjeri moraju imati standardno kuciste i mokri tip mehanizma, sa
preciznos¢u mjerenja klase C i biti pripremljeni za buduée daljinsko oCitavanje.

¢ Vodomijeri ée se ugradivati u zidne ormare ili podzemne $ahtove odgovarajuce veli¢ine. Ako
je potrebno, dva ili vige vodomjera se mogu ugraditi u jedan Saht ili ormar odgovarajuée
veli¢ine.

* Postojeci kanali i slivnici koji budu osteceni prilikom polaganja cjevovoda, moraée da se
rekonstrui$u u skladu sa potrebnom dubinom | poduznim padom.

Precnici cjevovoda ée biti dimenzionisani hidrauli¢kim prora¢unom, na bazi vrine potraznje za
projektni period do 2045. i proracunati priisak na prikljuénim tagkama TCiDC.

Navedene duZine mreze, broj priklju¢aka, pre¢nici | trase cjevovoda | kolektora predstavijaju
procijenjene vrijednosti projektnih parametara koji prethode detaljnijoj razradi Glavnih projekata za
sve projekine mjere Faze V.2. Svi projektni parametri moraju biti potvrdeni Glavnim projektom.

Tenderska dokumentacija ée obezbijediti odredenu fleksibilnost za prilagodavanje traZenih
materijala i koli¢ina u skladu sa stanjem na terenu.

5. Tehniéka dokumentacija:

Glavni projekat treba izraditi na osnovu vazecih standarda i normativa Za ovu vrstu dokumentacije,
pridrzavajuéi se Zakona o uredenju prostora | izgradnji objekata.

Takode, projekat je potrebno izraditi u skladu sa tehni¢kim uslovima javnih preduzeéa (Vodovod i
kanalizacija, Elektrodistribucija, T-com, itd.).

6. Nivo obrade

Nivo obrade projekta treba da (i) zadovolji sve uslove koji su neophodni za dobijanje saglasnosti
nadleznih organa i institucija, te da (i) omoguci nesmetano izvodenje radova tokom faze izgradnje.
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_/l\ Za Investitora
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Legenda

Postojeti tranzitni cjevovod
AC DN300

Postojeca sekundama mreza
Mreza donje zone

HDPE ODS0 (Planirana)

Mreza donje zone

HDPE OD63 (Planirana)
Mreza gomnje zone

HDPE OD110 (Planirana)
Mreza gomje zone
HDPE OD90 (Planirana)

Mreza gomnje zone
HDPE QD63 (Planirana)

Slika 1: Distributivna mrea u Novom Naselju
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postanski fah 56, §kaljari bb, Kotor, Crna Gora
tel/fax: (032) 325214 (032) 325 353 (032) 323 071
¢-mail: vodovod.kotor@t-com.me web: vodovodkotor.com

) “VODOVOD I KANALIZACIIA KOTOR” d.g 0.

Ziro-ratuni: 510-179-85 (CKB) 520-14700-13 (HB) 535-5260-13 (Prva binka)

PIB: 02013312 PDV: 92/31-00535-5

Tabela 3: Prikaz katastarskih parcela u okviru projektnog zadatka — Mjera KO9

A | bl e e |
Broj Katastarska s e
parcele Opétina J Viasnistvo Vlasnici
- |
2501 ’ Skaljari | |' Jano | Svojina -REPUBLIKA CRNA GORA |
| _ | Raspolaganje- OpstinaKotor S
1318 [ Skaljari | T Javno _]ﬁz& LOKALNE PUTEVE KOTOR B
2181 | Skaljeril Javno | CRNA GORA
I | ——joesTAfoToR |
| / BUZDOVAN VO DRAGAN |
| 2/ Skaljari | Javno/Privatno | CRNA GORA |
| OPSTINA KOTOR
e N KAZANEGRA SLOBODAN M |
Skaljari | Svojina -REPUBLIKA CRNA GORA |
| _| Raspolaganije- Opstina Kotor =__|
Skaljari | J 3G Svojina -REPUBLIKA CRNA GORA |
| Raspolaganje- Opstina Kotor .
| Skaljari | ( Javno | SIZ ZA LOKALNE PUTEVE KOTOR |
| 166/13 Skaljari | r Javno OPSTINA KOTOR . |
[_ 163/1 Skaljari | ‘ Javno Svojina -REPUBLI‘KA CRNA GORA |
J Raspolaganje- Opétina Kotor
1320 ( Skaljari | [ Javno SIZ ZA LOKALNE PUTEVE KOTOR B
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